
Herr Schier informiert den Ausschuss darüber, dass bei den routinemäßigen (wöchentlichen) 
Trinkwasseruntersuchungen durch das Labor des Wahnbachtalsperrenverbandes an der 
Übergabestelle im Wasserwerk Eichenkamp Überschreitungen der Grenzwerte bei den 
Parametern KBE 20 und KBE 36 festgestellt wurden. KBE steht für Kolonie Bildende Einheit und 
spielt eine Rolle bei der Quantifizierung von Mikroorganismen. Gemäß Trinkwasserverordnung 
sind je Milliliter Wasser 100 KBE zulässig.  
 
Es handelt sich hierbei nicht um eine Verunreinigung durch Coliforme Keime oder E coli 
Bakterien.  
 
Aufgefallen sind die Proben vom 21.07.2011 (140 KBE 20, 130 KBE 36), die Nachprobe vom 
25.07.2011 (152 KBE 20, 152 KBE 36) sowie jüngst die Probe vom 22.09.2011 (159 KBE 20, 
118 KBE 36). Alle weiteren Nachproben, alle anderen Routineproben sowie die von Regionalgas 
Euskirchen gezogenen Kontrollproben waren nicht zu beanstanden.  
 
Als erste Gegenmaßnahme wurden seitens des Vorlieferanten Wasserspülungen 
vorgenommen. Weitere Maßnahmen sind derzeit – in enger Abstimmung mit dem 
Gesundheitsamt – in der Planung.  


