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Notversorgung B 01
Rheinstr.-Lichtweg

Q ca. 40-60 m³/h

Kläranlage
Hersel

WTV Leitung

Sendeturm

Pferdehof
Zerlet

Übergabeschacht
Al er

Notversorgung B 03
Weberstr.

Q ca. 35-45 m³/h

Notversorgung B 02
Roisdorf-Schlossweg

Q ca. 30-40 m³/h
mobiles DMV PA 6,0 bar

Bornheim
Probenahmeplan

Sechtem

Wasserwerk
Eichenkamp

1. WW Eichenkamp
2. Schule Uedorf
3. Schule Hersel
4. Schule Friedrichstraße
5. Rathaus
6. Stadtbetrieb Bornheim 
7. HB Merten 2
8. Schule Merten
9. Schule Walberberg
10 Schule Sechtem
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