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AUSFÜHRUNG NICHT GEMÄß DIN 18032-1

24.27

Heizung Bestand
0.18

14.51 m²

0.20
Geräte
27.51 m²

0.21
Geräte
27.56 m²

0.22
Turnhalle
290.40 m²

0.01
Eingang
5.92 m²

0.01
Eingang
5.92 m²

0.02
Flur
13.17 m²

0.02
Flur
13.17 m²

0.03
PM
2.82 m²

0.04
AR
9.32 m²

AR
0.04

9.32 m²

0.05
Umkleide D
20.86 m²

0.05
Umkleide D
20.86 m²
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DU/ D
9.68 m²
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DU/ D
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4.46 m²
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4.46 m²
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Flur
4.40 m²
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Flur
4.40 m²

LH 2.75 m
DE: AHD-Raster 62,5/62,5 cm
BO: Linoleum
WÄ: Putz

LH 2.75 m
DE: AHD-Raster 62,5/62,5 cm
BO: Fliesen
WÄ: Fliesen raumhoch
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WÄ: Putz
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DE: AHD-Raster 62,5/62,5 cm
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WÄ: Fliesen raumhoch
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DE: AHD-Raster 62,5/62,5 cm
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WÄ: Fliesen raumhoch
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BO: Fliesen
WÄ: Fliesen raumhoch
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VORWAND ZUR INSTALLATION :
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-CW/UA 50 mm
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-CW/UW 50 mm
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STÄNDERWERK MIT NACHWEISS F30 :
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Name Index - Änderung -Datum

LEGENDE :

BESTAND

ABBRUCH

STAHLBETON

Sanierung der Umkleideräume 
und Duschen in der TH Sechtem 
Tränkerhofstr. 12 
53332 Bornheim 

Stadt Bornheim 
Rathausstr. 2 
53332 Bornheim 
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UNTERSCHRIFT BAUHERR STEMPEL UND UNTERSCHRIFT ARCHITEKT
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DATUM
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LEISTUNGSPHASE
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Ausführungsplanung

AUSFÜHRUNGSPLAN VORABZUG

A0

10.10.2018

10.10.2018

3.03

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2013

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OKFF.

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen 
nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

Bei diesem Plan handelt es sich um einen Bestandsplan.
Alle Maße sind örtlich zu prüfen. Maßabweichungen möglich!

Jens-Peter Gütig
Dipl.-Ing. Architekt (FH)
Aegidiusstraße 5
53332 Bornheim-Hersel

Fon: 0 22 22 . 93 92 55 3
Fax: 0 22 22 . 93 92 55 4
Mobil:  0171 . 93 92 55 9

Web: www.guetig-architektur.de
E-Mail: info@guetig-architektur.de


